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Електротехнікою називається широка область практичного застосування 
електромагнітних явищ. Електротехніка – дисципліна, що займається питання-
ми розрахунку та вивчення явищ, що характеризуються поняттями електричних 
струмів, напружень, потужностей, магнітних потоків, а також поняттями на-
пруженості електричного та індукцією магнітного полів. Широке використання 
електротехнічних пристроїв у промисловості робить необхідним приділити ува-
гу вивченню основних засобів їх застосування інженерами не тільки електрич-
них спеціальностей. 
Студенти спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія і технологія повинні 
вміти використовувати основні досягнення електротехніки й забезпечити в 
практичних умовах разом з колегами електриками високо економічну і продук-
тивну роботу різноманітних технічних об’єктів, використовувати досягнення 
електрифікації для подальшого розвитку близької їм області техніки. Знання, 
здобуті при вивченні курсу «Електротехніка та електропостачання», повинні 
допомогти студентам цієї спеціальності грамотно вибирати і експлуатувати 
електротехнічне устаткування, що використовується на будівництві. 
Ці методичні рекомендації призначені для виконання контрольної  робо-
ти, що складається з декількох частин. Частини робочого завдання, що викону-
ють студенти, охоплюють основні області електротехніки: кола постійного і 
синусоїдного струму, трифазні кола, силові трансформатори, асинхронні дви-
гуни. Практичні задачі, що вирішуються у контрольній роботі, містять спроще-
ні інженерні методи розрахунку і вибору електротехнічного устаткування, а са-
ме – силових трансформаторів, асинхронних двигунів, кабелів, і безпосередньо 
пов’язані з напрямом підготовки. 
Доступні детальні приклади розрахунку усіх частин, наведені у методич-
них рекомендаціях, допоможуть студентам виконати їх індивідуальні завдання. 
Пояснювальна записка до контрольної роботи повинна містити титульний 
аркуш (див. дод. А), вихідну схему, вихідні дані, робоче завдання, розрахунок 
за пунктами в послідовності, відповідній до робочого завдання. 
Електричні схеми необхідно виконувати згідно з вимогами  
державних стандартів. Загальне оформлення пояснювальної записки – згідно з 
«ДСТУ 3008.95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки». 
Варіанти робочого завдання визначаються за двома останніми номерами 
залікової книжки студента.  
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1 РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 
1.1 Мета завдання та загальні положення до виконання  
 Метою завдання є: 
 оволодіння простими методами розрахунку електричних кіл постійного 
струму, а саме методом еквівалентного перетворення та безпосереднього засто-
сування законів Кірхгофа; 
 набуття навичок складання балансу потужностей за допомогою якого 
перевіряється правильність розрахунку. 
Варіанти завдання визначаються за двома останніми номерами залікової 
книжки студента. Кожному варіанту відповідають електрична схема та числові 
значення опорів віток і електрорушійних сил (ЕРС), які беруть з таблиці 1.1 та 
таблиці 1.2. 
1.2 Підготовка до роботи та перелік пунктів робочого завдання  
Підготовка до роботи полягає в наступному: 
 накреслити електричну схему кола відповідно до свого варіанта (після 
ввімкнення необхідних вимикачів); 
 визначити кількість віток та незалежних контурів; 
 у схемі кола довільно обрати напрямки струмів у вітках; 
 при необхідності провести еквівалентне перетворення кола для змен-
шення кількості віток і контурів. 
Перелік пунктів робочого завдання 
1. Для еквівалентно перетвореного кола знайти значення опорів. 
2. Скласти систему рівнянь за законами Кірхгофа та розв’язати її (знайти 
струми). 
3. Скласти баланс потужностей для досліджуваної схеми.  









У енергетичному балансі розходження між потужністю джерел  
напруги джP  і потужністю, що розсіюється у приймачах кола прP , не повинно 
перевищувати 5 %. 
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Таблиця 1.1 – Стан перемикачів 
 










































Таблиця 1.2 – Числові значення ЕРС джерел напруги 
 
Розряд десятків у заліковій книжці студента 
ЕРС 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Е1, В 40 20 10 30 18 60 45 80 30 50 
Е2, В 80 60 99 42 50 45 20 30 60 30 













Рисунок 1.1 – Загальна електрична схема кола постійного струму 
7 
 
1.3 Приклад розрахунку  
Числові значення опорів та ЕРС електричного кола: 
R1 = 10 Ом; R2 = 15 Ом; R3 = 20 Ом; R4 = 1 Ом; R5 = 20 Ом; R6 = 3 Ом; 
R7 = 12 Ом; R8 = 25 м; R9 = 30 Ом; 701 E  В, 252 E  В, 403E  В. 





1. Для еквівалентно перетвореного кола знайти значення опорів. 
Електричне коло містить 4 незалежних контурів, 9 віток і 6 вузлів.  
Довільно обираємо напрямки струмів у вітках кола. 
Для спрощення розрахунку виконуємо еквівалентне перетворення трику-
тників опорів R1, R2, R3 та R7, R8, R9 у еквівалентні трипроменеві зірки.  
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R f  Ом. 
Після перетворення одержуємо спрощену електричну схему (рис. 1.3), яка 
має три вітки і два вузли. 
 
 
2. Скласти систему рівнянь за законами Кірхгофа та розв’язати її (знайти 
струми). 
За другим законом Кірхгофа обхід контурів виконуємо за годинниковою 
стрілкою. 
Для контуру І:      215544 EERRRIRRRI ebda  . 
Для контуру ІІ:     326655 EERRRIRRRI fceb  . 
Рівняння за першим законом Кірхгофа для вузла а: 0654  III . 
I4 






Rd Re Rf 
I5 I6 
1 2 3 




Рисунок 1.3 – Спрощена електрична схема 
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Рішення системи дає значення струмів: І4 = 2,544 А; І5 = 2,258 А;  
І6 = 0,2856  А. 
Струм І6 має зворотний напрям відносно прийнятого і тому ЕРС Е3 пра-
цює в режимі приймача енергії, а  ЕРС  Е1 та Е2 – в режимі генератора енергії. 
Для знаходження струмів І1, І2, І3, І7, І8, І9 знайдемо напруги U12, U13, U54, 
U56, U64: 
5098,2366,6258,233,3544,25412  ba RIRIU  В; 
  77,1344,42856,066,6258,26523  cb RIRIU  В; 
  617,944,42856,033,3544,26413  ca RIRIU  В; 
78,2348,4258,237,5544,25454  ed RIRIU  В; 
  917,62,112856,048,4258,26556  fe RIRIU  В; 
  86,162,112856,037,5544,26464  fd RIRIU  В. 





































UI  А. 
Для перевірки складаємо рівняння для 1, 2 і 3 контурів за другим законом 
Кірхгофа з обраними напрямками струмів для електричного кола рисунку 1.2.  
Для контуру 1:  00 122313223311 UUURIRIRI   
   05098,2377,13617,9  . 
Для контуру 2:  55122144775522 RIUEERIRIRIRI  
 214454 EERIU .9512,54478,23202,2585098,23   
94,994 ≈ 95 (В). 
Для контуру 3:  553288663355 RIEERIRIRIRI  
    .65917,630,2856 77,1320 2,25832566623  EEURIU  
.6599,64   (В). 
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3. Скласти баланс потужностей для досліджуваної схеми. 
Баланс потужностей в електричному колі в загальному вигляді (для обра-
них напрямків струмів): 
  прдж РP .  
Знаходимо потужність, яку віддають джерела напруги: 
  106,223 0,285640258,225544,270635241  IEIEIEPдж  Вт. 










































  % < 5 %. 
 
Отже розрахунок виконано правильно. 




















1 2 3 
4 
5 6 
Рисунок 1.4 – Електрична схема з дійсними напрямами протікання струмів 
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2 РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ 
2.1 Мета завдання та загальні положення до виконання 
Метою завдання є: 
– оволодіння простими методами розрахунку електричних кіл синусоїд-
ного струму; 
– набуття навичок побудови векторної діаграми струмів і напруг. 
Варіанти завдання вибирають за двома останніми цифрами номера залі-
кової книжки студента з таблиці 2.1 та таблиці 2.2. 
 
2.2 Умова задачі та перелік пунктів робочого завдання  
 
Умова задачі 
До однофазної мережі змінного синусоїдного струму частотою f = 50 Гц 
через лінію довжиною l паралельно вмикаються навантаження Z1, Z2, Z3, Z4 
(рис. 2.1). Діюче значення синусоїдної напруги u2 на паралельних вітках –  
U2 = 200 В. Лінія виконується дротом з мідними жилими.  
При проведенні розрахунку індуктивний опір довгої лінії не враховується. 
 
Рисунок 2.1 – Загальна електрична схема кола 
Перелік пунктів робочого завдання 
1. Знайти модуль повного опору кожної вітки електричного кола. 
2. Розрахувати повну, активну і реактивну провідності віток і всього  
електричного кола. 
3. Знайти діючі значення струмів у кожній вітці електричного кола. 
4. Знайти діюче значення струму лінії – І0. 
5. Вибрати стандартний переріз довгої лінії  Sст та знайти її активний опір R0. 
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6. Розрахувати активну nP , реактивну nQ  і повну потужність nS  кожної  
вітки і всього електричного кола. 
7. Побудувати векторну діаграму струмів та напруг. 










0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Z1 RL R C C LC L R C RLC L 
Z2 C RC RLC RC R RL RLC RL RC RC 
Z3 RLC RLC LC RL RLC C RC RC C RLC 
Z4 R L R RLC L RLC C R L R 
 
Примітка: елементи в вітках вмикаються послідовно. 
 




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
R, Ом 40 50 75 100 120 60 80 25 90 55 
L, мГн 50 60 30 85 100 40 55 65 70 80 
C, мкФ 40 100 120 70 60 50 150 200 130 150 
l, м 100 50 90 110 80 85 70 115 95 60 
 
Таблиця 2.3 – Допустимі струмові навантаження двожильних мідних 
проводів Ід, А 
 
Sст, мм2 1,0 1,2 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 16 25 
Струмові 
навантаження Ід.,. А 




2.3 Приклад розрахунку 
Розрахунок починають із зображення індивідуальної електричної прин-
ципової схеми відповідно до таблиці 2.1. В прикладі електрична схема містить 




Рисунок 2.2 – Вихідна схема для розрахунку 
 
Параметри елементів схеми: R = 65 Ом, L = 75 мГн, С = 80 мкФ. Довжина 
лінії – l = 125 м. 
Виконання 
1. Знайти модуль повного опору кожної вітки електричного кола. 
Розраховуємо реактивні опори віток (вітки з індуктивностями і ємностями). 
Знаходимо індуктивний опір для першої і четвертої віток: 
LX L  , (2.1) 
де   – кутова частота мережі: 
3145014,322  f  с-1. (2.2) 
Таким чином, 55,231075314 341 
LXX LL   Ом. 















Розраховуємо повні опори віток: 
 
22
nXRZ nn  , (2.4) 
де Rn – активний опір відповідної вітки; 
n – номер вітки; 
nX  – реактивний опір відповідної вітки. 
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CLn XXX  . (2.5) 
 
13,6955,2365 22221 11  LXRZ Ом; 
  81,39222  CXZ  Ом; 
















CL XXRZ  Ом. 
2. Розрахувати повну, активну і реактивну провідності віток і всього  
електричного кола. 





























Y  См.  
Активні Gn й реактивні Bn провідності віток: 
2
nZ












































































XB  См;  






nР GG ; (2.9) 






nР BB ; (2.10) 
0238,00036,000251,00049,04321  BBBBBР  См.  
Повна провідність всього розгалуження: 
22
PPp BGY  ; (2.11) 
  04958,00238,00435,0 22 pY  См.  
3. Знайти діючі значення струмів у кожній вітці електричного кола. 
Знаходимо струми віток: 
nn YUI  2 ; (2.12) 
9,20145,0200121  YUI  А;  
02,50251,0200222  YUI  А;  
08,30154,0200323  YUI  А;  
98,20145,0200424  YUI  А.  
4. Знайти діюче значення струму лінії – І0. 
PYUI  20  (2.13) 




5. Вибрати стандартний переріз довгої лінії  Sст та знайти її активний опір R0. 
За струмом  І0  у бік збільшення з таблиці 2.3 вибираємо найближчу площу 
перерізу провідників лінії, тобто  S = 1 мм2.  
Знаходимо активний опір довгої лінії: 
S
lR  20 , (2.14) 
де ρ = 0,0175 
м
ммОм 2 – питомий опір матеріалу лінії (міді); 






R  Ом. 
6. Розрахувати активну nP , реактивну nQ  і повну потужність nS  кожної 
вітки і всього електричного кола. 
Знаходимо активну nP , реактивну nQ  й повну потужності віток: 
2
nnn IRP  ; (2.15) 
65,5469,265 22111  IRP Вт;  
002,50 22222  IRP Вт;  
62,61608,365 22333  IRP Вт;  
23,57798,265 22444  IRP Вт;  
2
nnn IXQ   (2.16) 
05,1989,255,23 22111  IXQ ВАр;  
23,100302,581,39 22222  IXQ ВАр;  
008,30 22333  IXQ  ВАр;  
39,14498,226,16 22444  IXQ  ВАр.  
22
nn QPS n   (2.17) 
42,58105,19865,546 22221 11  QPS  ВА;  
  23,100323,10030 22222 22  QPS  ВА;  
62,616062,616 222233 3  QPS  ВА;  




Активна, реактивна і повна потужність всього кола: 
2
00 IRPP nk  . (2.18) 
67,2170916,9375,422,57762,616065,546 2 KP  Вт.  
 nQQk . (2.19) 
57,94939,144023,100305,198 KQ  ВАр.  
22
KK QPS K  . (2.20) 
  28,236957,94967,2170 22 KS  ВА.  
7) Побудувати векторну діаграму струмів та напруг. 
 Розраховуємо кути зсуву фаз між напругою  2












































arctg   
Розрахуємо модуль вектора напруги 0

U : 
000 IRU   (2.22) 
382,43916,9375,40 U  В.  
 
Обираємо масштаби за напругою mU = 20 В/см і струмом mI = 1 А/см. 
Побудову векторної діаграми починаємо з вектора напруги 2

U   
(в масштабі напруги). Від вектора 2

U  у масштабі струму відкладаємо під від-
повідними кутами  φn  струми віток nI

, враховуючи знаки (див. рис. 2.3). Скла-
даючи вектори струмів віток, одержимо вектор струму лінії 0

I . Вимірюючи 
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модуль вектора і помножуючи його на масштаб за струмом, одержимо абсолю-
тну величину струму  917,99,919,90 I  А. 
  
Рисунок 2.3 – Векторна діаграма струмів та напруг 
 
8. Знайти з векторної діаграми діюче значення напруги U1  на затискачах 
генератора. 
Паралельно вектору струму 0

I  проводимо вектор падіння напруги на 
дротах лінії 0

U  (див. рис. 2.3). Підсумовуючи вектори напруг 2

U  і 0

U , одер-
жимо вектор напруги на клемах джерела 1

U . Помножуємо на масштаб за на-
пругою довжину цього вектора і отримуємо значення напруги на затискачах 








































3 РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА  
З АСИНХРОННИМ ДВИГУНОМ» 
3.1 Мета завдання  
Метою завдання є: 
 оволодіння методикою розрахунку електричних кіл з двигуном змінно-
го струму; 
 придбання навичок вибору типу двигуна змінного струму; 
 знаходженням основних параметрів двигуна змінного струму. 
3.2 Умови задач та перелік пунктів робочого завдання  
Умови задач 
 
Задача 1. Вал трифазного асинхронного двигуна через муфту з’єднаний з 
центробіжним насосом, що подає за час t (години) об’єм води V (м3) на висоту h 
(м) і здійснює водопостачання багатоповерхового будинку (рис. 3.1, а). 
Задача 2. Підйомний електричний кран, що працює на зведенні будинків, 
підіймає об’єм V (м3) бетону за час t  (хвилини) на висоту h (рис. 3.1, б). 
 
 
Рисунок 3.1 – Графічне пояснення задачі 1 (а) та задачі 2 (б) 
Перелік пунктів робочого завдання 
1. Знайти потужність, яка потрібна для підйому води або бетону. 
2. Вибрати тип електричного двигуна. 
3. Знайти потужність Р, що споживається з мережі. 
4. Знайти діюче значення струмів у статорних обмотках лномI . 
5. Знайти обертовий момент на валу. 
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6. Розрахувати ковзання Sном. 
7. Вибрати площу перерізу провідників лінії S. 
Примітки: 
– за вказівкою викладача студент виконує задачу № 1 або задачу № 2; 
– при розрахунках врахувати питому густину води  = 1 т/м3, бетону 
 = 2,2 т/м3; 
– для задачі № 1 врахувати коефіцієнт корисної дії центробіжного насоса, 
який складає 7,06,02  ; 
– вихідні дані для задачі № 1 вибирають за двома останніми цифрами за-
лікової книжки з таблиць 3.1 (за останньою цифрою номера залікової книжки)  
та з таблиці 3.2 (за передостанньою цифрою номеру залікової книжки); 
– вихідні дані для задачі № 2 вибирають за двома останніми цифрами  
залікової книжки з таблиці 3.3 (за останньою цифрою залікової книжки) та  
з таблиці 3.4 (за передостанньою цифрою номеру залікової книжки). 
Таблиця 3.1– Значення часу та об’єму води для задачі 1  
Розряд одиниць 
залікової книжки 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
t, годин 1 2 1,2 1,8 3 4 4,5 5 7 1 
V, м3 290 400 200 350 280 450 330 420 500 180 
 
Таблиця 3.2 – Значення висоти підйому води для задачі 1  
Розряд десятків 
залікової книжки 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
h, м 40 35 50 46 30 35 42 50 28 30 




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
t, хвилин 5 4 3 1,8 3 2,3 2,2 3,3 4,5 1,2 
V, м3 3 5 3 2,5 2 4,5 3 3,2 5 1,5 




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
h, м 30 40 45 50 80 35 42 36 54 70 
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3.3 Приклад розрахунку задачі 1 
Для водозабезпечення будинку необхідно протягом часу t = 1 година  
підіймати на висоту h = 31 м об’єм води V = 400 м3. 
Виконання 
1. Знайти потужність, яка потрібна для підйому води. 
Для підйому води на висоту потрібно виконати роботу 
hgVhgmA   , (3.1) 
де g = 9,8 м/с2 – прискорення вільного падіння; 
m – маса води, кг; 
V – об’єм води; 
 = 1000 кг/м3 – густина води; 
h – висота, на яку необхідно підняти воду, м. 
Vm . (3.2) 
63 1052,121318,910400 A Дж.  
Знаходимо потужність асинхронного двигуна. 






,                                                        (3.3) 
де 21    – загальній коефіцієнт корисної дії (К.К.Д.); 
     η1 = 0,9 – К.К.Д. двигуна;  
7,06,02   – К.К.Д. центробіжного насоса; 







P  Вт. 
2. Вибрати тип електричного двигуна. 
Розрахунки електроприводів базуються на застосуванні сучасних асинх-
ронних трифазних електричних двигунів серії 4А. Основні технічні показники 
двигунів серії 4А наведені в таблиці 3.5. 
У таблиці 3.5  Іпуск, Іном – це відповідно пусковий і номінальний струми; 
Мпуск, Мном, Ммах – відповідно пусковий, номінальний і максимальний моменти. 
З таблиці 3.5 вибираємо тип асинхронного двигуна 4А225М4У3. Цей дви-













М ; n0 = 1500 об/хв. 
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Двигун призначений для включення у трифазну мережу  
напругою 220/380 В, частотою 50 Гц, має обмотки статора, кожна фаза яких ро-
зрахована на напругу 220 В. 
Схема включення асинхронного двигуна до мережі напругою 380 В 
зображена на рисунку 3.2. 
 



















М max  
4А160S4У3 15,0 88,5 0,88 7,0 1,4 2,2 
4А160М4У3 18,5 89,0 0,88 7,0 1,4 2,2 
4А180S4У3 22,0 90,0 0,9 7,0 1,4 2,2 
4А180М2У3 30,0 90,0 0,92 7,5 1,4 2,2 
4А200М4У3 37,0 91,0 0,9 7,0 1,4 2,2 
4А200L4У3 45,0 92,0 0,9 7,0 1,4 2,2 
4А225М4У3 55,0 92,5 0,9 7,0 1,2 2,2 
4А250S64У3 75,0 93,0 0,9 7,0 1,2 2,2 





Рисунок 3.2 – Схема включення асинхронного двигуна до мережі напругою 380 В 
 
3. Знайти потужність Р, що споживається з мережі. 
Для симетричного трифазного кола статорних обмоток активна потуж-








1 P  Вт. 
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4. Знайти діюче значення струмів у статорних обмотках лномI . 
При включенні обмоток за схемою «зірка» номінальний фазний струм 
дорівнює номінальному лінійному лномфном II  , а 3/лф UU  .  













лномI  А. 






5,68478,9777  номпуск II  А. 
5. Знайти обертовий момент на валу. 









60 . (3.6) 
 
Номінальна частота обертання номn  на 3÷5% нижче 0n , тобто: 
 







номM  Н∙м. 
6. Розрахувати ковзання Sном. 












nnS номном . (3.7) 
























MSS . (3.8) 




 крS . 
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7. Вибрати площу перерізу провідників лінії S. 
Розрахунок площі перерізу провідників лінії, що з’єднує мережу з асинх-
ронним двигуном, будемо вести за допустимими втратами напруги і за нагрі-
вом. З двох отриманих площ перерізу вибираємо більшу. 
Для розрахунку за допустимими втратами напруги необхідно знайти від-

















де l – довжина лінії (в нашому прикладі приймемо 25 м); 
S1 – площа перерізу, мм2; 
γ – питома провідність матеріалу, з якого виконуються провідники лінії (для 
міді 57  м/(Ом∙мм2)); 
Uном – номінальне значення напруги мережі, 220номU  В; 
лномI  – діюче значення лінійного струму. 










UUU  В. 


















Для розрахунку провідників за нагрівом скористуємося залежністю: 
j
IS лном2 , (3.10) 
де j – допустима густина струму на мм2 площі перерізу провідника (для міді  




2 S  мм2. 
Вибираємо більшу площу перерізу провідника –  3,131  SS  мм2. 
З таблиці 3.6 вибираємо найближчий (в сторону збільшення) стандартний 
переріз провідника трифазного кабелю з мідними жилами: 
 
Sст = 16 мм2. 
 Таблиця 3.6 – Допустимі струмові навантаження трифазних мідних кабелів, А 
Sст, мм2 1,5 2,5 4 6 10 16 25 36 50 70 95 120 150 185 
Спосіб 
прокладки 
у повітрі 19 25 35 42 55 75 95 120 145 180 220 260 305 350 
у землі 27 38 49 60 90 115 150 180 225 275 330 385 435 500 
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4 РОЗРАХУНОК ТРИФАЗНИХ КІЛ 
4.1 Мета завдання, умова задачі та перелік пунктів робочого завдання 
Мета завдання 
Метою завдання є оволодіння методами розрахунку трифазних кіл. 
Умова задачі 
До трифазної мережі з лінійною напругою 380 В підключається асинх-
ронний двигун m, що виконує підйом та спуск кабіни ліфта багатоповерхового 
будинку. Крім того, до кожної фази цієї мережі підключається n освітлюваль-
них приладів (лампи розжарювання) та побутових приладів різного призначен-
ня, що встановлюються в квартирах мешканців (рис. 4.1). 
Перелік пунктів робочого завдання 
1. Знайти активну потужність, яку споживає двигун з мережі. 
2. Розрахувати номінальний момент, що розвиває двигун. 
3. Знайти номінальний і пусковий струм в одній обмотці статора. 
4. Знайти номінальне й критичне ковзання. 
5. Розрахувати загальний модуль повного опору. 
6. Знайти активну й реактивну складову опору статорних обмоток. 
7. Знайти реактивну й повну потужність двигуна. 
8. Знайти фазовий зсув між фазною напругою та струмом в статорній  
обмотці. 
9. Розрахувати значення фазних струмів освітлювального навантаження. 
10. Побудувати векторну діаграму струмів і напруг. 
11. Вибрати силовий трансформатор для живлення навантаження. 
Варіанти завдання вибирають за двома останніми цифрами номеру залі-
кової книжки студента з таблиць 4.1 та 4.2. 
 




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тип асинхронного 
двигуна 








0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Кількість ламп 
потужністю 60 Вт 
кожна у фазі А, nлА 
30 50 70 120 100 20 50 60 45 20 
Кількість ламп 
потужністю 100 Вт 
кожна у фазі В, nлВ 
100 40 30 25 30 110 75 100 120 78 
Кількість ламп 
потужністю 75 Вт 
кожна у фазі С, nлС 
40 35 80 10 40 40 80 60 40 120 
 
 




m0 – це трифазний асинхронний двигун 5АН180S4/16 потужністю Рном = 5 кВт; 
ηном = 0,83; cosφ = 0,79; fM = 50 Гц; nном = 1445 об/хв.; KI = 6,5;  KM = 3,8; 
m1 – це трифазний асинхронний двигун 5АНП180SА6/24 потужністю  
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Рном = 3 кВт; ηном = 0,78; cosφ = 0,65; fM = 50 Гц; nном = 960 об/хв.; KI = 5; KM = 3; 
m2 – це трифазний асинхронний двигун 5АН200МА4/24 потужністю Рном = 8 кВт; 
ηном = 0,85; cosφ = 0,89; fM = 50 Гц; nном = 1460 об/хв.; KI = 6,5; KM = 3,1; 
m3 – це трифазний асинхронний двигун 5АН160S4/16 потужністю 
Рном = 3,55 кВт; ηном = 0,8; cosφ = 0,68; fM = 50 Гц;  nном = 1450 об/хв.; KI = 5; KM = 2,8. 
 
4.2 Приклад розрахунку 
Для прикладу розрахунку кола з асинхронним двигуном візьмемо 
двигун типу 5АН180М6/24 з характеристиками Рном = 4,5 кВт; ηном = 0,81; 
cosφ = 0,75; fM = 50 Гц; nном = 910 об/хв.; KI = 6,5; KM = 2,8. 
Розв’язання починаємо із зображення електричної схеми включення 
навантаження до трифазної мережі. 
Виконання 






 , (4.1) 
де Рном – номінальна потужність двигуна; 




дP  Вт. 
2. Розрахувати номінальний момент, що розвиває двигун. 



















 Максимальний момент розраховуємо за допомогою коефіцієнта KM: 
номM MKM max , (4.2) 
де KM – відношення максимального моменту до номінального. 
44,17922,478,3max M  Н·м. 
3. Знайти номінальний і пусковий струм в одній обмотці статора. 













PI  А. 
Пусковий струм знаходимо за допомогою коефіцієнта KI: 
номIпуск IKI  , (4.3) 
де KI – відношення пускового струму до номінального. 
8,722,115,6 пускI  А. 
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4. Знайти номінальне й критичне ковзання. 








  67,018,38,309,01 22maxmax   MMномкр KKSS . 
5. Розрахувати загальний модуль повного опору. 





Z  , (4.4) 




Z  Ом. 
6) Знайти активну й реактивну складову опору статорних обмоток. 













Реактивна (індуктивна) складова опору статорної обмотки: 
22 RZX  . (4.6) 
98,1276,1464,19 22 X  Ом. 
7) Знайти реактивну й повну потужність двигуна. 
Реактивна потужність асинхронного двигуна: 
tgPQ дд  , (4.7) 
де 41,4175,0arccosarccos   . 
5,489941,415,5555  tgQд  ВАр. 
Повна потужність: 
22
ддд QPS  . (4.8) 




8. Знайти фазовий зсув між фазною напругою та струмом в статорній  
обмотці. 
Фазні струми в статорних обмотках будуть відставати відносно відповід-
них фазних напруг на кут φ = 41,41°. 
9. Розрахувати значення фазних струмів освітлювального навантаження. 
У нашому прикладі у фазі А включено 60 ламп потужністю  60 Вт кожна, 
в фазі В – 60 ламп потужністю 100 В кожна, в фазі С – 60 ламп потужністю 
75 Вт кожна. 
Знаходимо потужність, що споживають лампи розжарювання в кожній фазі: 
Вт36006060  лАлАлA PnP , 
Вт600010060  лBлBлB PnP , 
Вт45007560  лCлCлC PnP . 




























В трифазній системі фазні напруги зміщені одна відносно іншої на  
кут 120°, тому миттєві значення струмів: 






















  tiлC . 
Треба зауважити, що лампи розжарювання є активним навантаженням. 
Несиметричні струми в навантаженні викликають струм в нейтральному про-

































Цей струм можна визначити графічним методом, тобто знайти суму трьох 
векторів фазних струмів. 
10. Побудувати векторну діаграму струмів і напруг. 
Побудуємо векторну діаграму фазних напруг та струмів навантаження. 
Вибираємо масштаби для напруг mU = 25 В/см і струмів  mI = 5 А/см. 
У масштабі напруг будуємо симетричну систему фазних напруг, де век-
тори CBA UUU

,,  зсунуті між собою у просторі на кут 120° (див. рис. 4.2). Від 
векторів фазних напруг під кутом φ = 41,41° у масштабі струмів відкладаємо 
вектори фазних струмів статорних обмоток двигуна  дCдBдA III

,, . У масштабі 
струмів відкладаємо вектори фазних струмів освітлювального навантаження 
лCлBлA III

,,  (ці вектори будуть співпадати за напрямом з відповідними век-
торами фазних напруг (рис. 4.2). Сумуючи вектори струмів статорних обмоток 
двигуна і ламп розжарювання в кожній фазі, отримуємо вектори повного фаз-
ного струму CBA III

,, . Сумуючи вектори струмів освітлювального наванта-
ження, отримуємо вектор струму в нейтральному проводі NI . 
Виміряємо довжину векторів повного фазного струму і струму в нейтра-
льному проводі і помножимо на масштаб струмів, щоб отримати абсолютні ве-
личини вказаних струмів: 
 





Рисунок 4.2 – Векторна діаграма струмів і напруг 
 
11. Вибрати силовий трансформатор для живлення навантаження. 
Для вибору трансформатора, що живить асинхронний двигун й лампи ро-
зжарювання розрахуємо повну потужність всього навантаження. 
Знаходимо активну складову потужності, що споживається з електричної 
мережі: 
Вт.5,196554500600036005,5555  лCлBлAд PPPPP
 Реактивна складова потужності, що споживається асинхронним двигуном 
ВАр.5,4899 дQQ  
Повна потужність: 
BA.94,202565,48995,19655 2222  QPS  
З таблиці 4.3 знаходимо необхідний тип трансформатора, враховуючи, що 











Первинні обмотки трифазного трансформатора включені за схемою «зір-
ка» і підключені до високовольтної мережі 10 кВ. 
Обираємо трансформатор ТМ-40/10.  
Номінальна потужність цього трансформатора SH = 40 кВА, що відповідає 
умові SH ≥ ST.
 
Таблиця 4.3 – Технічні дані силових трифазних трансформаторів  















са, т ХХ КЗ 
ТМ-25/10 25 10 0,4 4,5 0,135 0,6 3,2 1 120×460×1 225 0,38 
ТМ-40/10 40 10 0,4 4,5 0,19 0,88 3 1 120×480×1 270 0,485 
ТМ-63/10 63 10 0,4 4,5 0,265 1,28 2,8 1 120×560×1 400 0,6 
ТМ-100/10 100 10 0,4 4,5 0,365 1,97 2,6 1 200×800×1 470 0,72 
ТМ-160/10 160 10 0,4 4,5 0,565 2,65 2,4 1 220×1 020×1 600 1,1 
ТМ-250/10 250 10 0,4 4,5 0,82 3,7 2,3 1 310×1 050×1 760 1,425 
ТМ-400/10 400 10 0,4 4,5 1,05 5,5 2,1 1 400×1 080×1 900 1,9 
ТМ-630/10 630 10 0,4 5,5 1,56 7,6 2 1 750×1 275×2 150 3 
ТМ-1000/10 1000 10 0,4 5,5 2,45 12,2 1,4 2 700×1 750×3 000 5 
ТСЗ-160/10 160 10 0,4 5,5 0,7 2,7 4 1 800×950×1 700 1,4 
ТСЗ-250/10 250 10 0,4 5,5 1,0 3,8 3,5 1 850×1 000×1 850 1,8 
ТСЗ-400/10 400 10 0,4 5,5 1,3 5,4 3 2 250×1 000×2 150 2,4 
ТСЗ-630/10 630 10 0,4 5,5 2,0 1,3 1,5 2 250×1 100×2 300 2,8 
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